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ШС4

ШС5
Общ
ШС6

ШС7
Общ
ШС8

ШС9
Общ
ШС10

ШС11
Общ
ШС12

ШС13
Общ
ШС14

ШС15
Общ
ШС16

УД
Общ
СВД

+12В
Общ
RS-485

Земля
RS-485

М
Р 

"А
Р-

16
"

Z 17

Z 19

НР 
С
НЗ

НР 
С
НЗ

Ре
ле

 №
1

Ре
ле

 №
2

+12в

кабинеты начальных классов №3, №4
"ИПД-3.1М" - 4 шт.

коридор кабинетов №4, №5, №6, №7, №8

коридор
"ИПР-3СУ" - 1 шт.

питание
220в

1 2

нр
с
нз

нр
с
нз
нр
с
нз
нр
с
нз
нр
с
нз
нр
с
нз

РМ
-6

4-
6

XP 2

Z 5

КСВэВнг-LS 2х0.5 

Z 21
каб. географии №8, кабинет английского №9
"ИПД-3.1М" - 4 шт.1ВТН 21.1 1ВТН 21.2 1ВТН 21.3 1ВТН 21.4

УД-4

КСВэВ 4х0,5 - 1м

Ра
ди

ок
ом

ун
ик

ат
ор

 RG-58 А/U 

1
2
3
4
5
6
7
8

+12В
-

ИС-RF

Z 10

разряд АКБ
общий
нет сетист1

ст2

1ВТМ 2.1

столовая
"ИП 103-5/4С-А**" - 5 шт.

"ИПД-3.1М" - 3 шт.

1ВТН 9.1 1ВТН 9.2 1ВТН 9.5 1ВТН 9.6
Z 9

"ИПД-3.1М" - 6 шт.
подсобное, каб. зав. по воспит.

"ИПД-3.1М" - 4 шт.
каб. директора, мед. кабинет

"ИПД-3.1М" - 5 шт.

"ИПД-3.1М" - 4 шт.
каб нач. классов №5, каб. русского языка №6

Z 20

столовая, 1 этаж

1ВТМ 7.1

1ВТН 8.1 1ВТН 8.2 1ВТН 8.3

работе, учительская

1ВТН 11.1 1ВТН 11.2 1ВТН 11.3 1ВТН 11.4
Z 11

"ИПД-3.1М" - 4 шт.
каб. нач. классов №15,

Z 12 "ИП 103-5/4С-А**" - 2 шт.
кубовая

1ВТК 12.1 1ВТК 12.2

Z 18

1BGM1.1
Z 1

"ИОПР 513/101-1" - 1 шт.  
"кнопка милиция" 1 этаж

1ВТМ 3.1

1ВТН 10.1 1ВТН 10.2 1ВТН 10.3 1ВТН 10.4

Z 13 "ИПД-3.1М" - 4 шт.
кабинет математики, библиотека

1ВТН 13.1 1ВТН 13.2 1ВТН 13.3 1ВТН 13.4

Z 14 "ИПД-3.1М" - 2 шт.
кухня (подсобное)

1ВТН 14.1 1ВТН 14.2

каб. биологии, лаборантская, каб. истории
"ИПД-3.1М" - 6 шт.Z 22

1ВТН 22.1 1ВТН 22.2 1ВТН 22.5 1ВТН 22.6

каб. физики, щитовая
"ИПД-3.1М" - 4 шт.Z 23

1ВТН 23.1 1ВТН 23.2 1ВТН 23.3 1ВТН 23.4

помещение завхоза
"ИПД-3.1М" - 2 шт.Z 24

1ВТН 24.1 1ВТН 24.2

Z 25

выход

БАС 

Вх.
С2

С4

Общ

Зона 1

питание
220в

1 2

1BIAD1 1BIAD2 1BIAD6

КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5

al
ar

m

С1

С3

УК-2П

Глагол-Н2-10

УК-ВК

резерв

1ВТМ 3.2 1ВТМ 3.3

1ВТК 4.1 1ВТК 4.2 1ВТК 4.4 1ВТК 4.5

1ВТК 5.1 1ВТК 5.2 1ВТК 5.4 1ВТК 5.5

1ВТК 6.1 1ВТК 6.2 1ВТК 6.4 1ВТК 6.5

"ИП 103-5/4С-А**" - 5 шт.

"ИП 103-5/4С-А**" - 5 шт.

столовая

столовая

1ВТМ 7.2

каб. зав. по учебн. работе

резерв

Глагол-Н2-10Глагол-Н2-10

УК-2П УК-2П

УК-2П УК-2П

Молния-12В

1ВТН 17.1 1ВТН 17.2 1ВТН 17.3 1ВТН 17.4

1ВТН 18.1 1ВТН 18.2 1ВТН 18.4 1ВТН 18.5

1ВТН 19.1 1ВТН 19.2 1ВТН 19.3 1ВТН 19.4

1ВТМ 20.1

1ВТМ 25.1
помещение завхоза
"ИПР-3СУ" - 1 шт.

лаборантская кабинета химии, каб. информатика
"ИПД-3.1М" - 4 шт.

Z 26
1ВТН 26.1 1ВТН 26.2 1ВТН 26.3 1ВТН 26.4

коридор у музея
"ИПД-3.1М" - 4 шт.Z 27

1ВТН 27.1 1ВТН 27.2 1ВТН 27.3 1ВТН 27.4

музей, кабинет русского языка
"ИПД-3.1М" - 6 шт.Z 28

1ВТН 28.1 1ВТН 28.2 1ВТН 28.5 1ВТН 28.6

Z 25
1ВТМ 25.1

запасный выход у музея
"ИПР-3СУ" - 1 шт.
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Z1

Z4
Z3

Z5
Z6

Z2

Z7

Z10
Z9

Z11
Z12

Z8

Z13
Z14
Z15
Z16

пожарная

СПИСОК ЗОН

Zn тип уровень АЦП Твериф.описание

дымовая
2-проводная

28 - "ИОПР-513/101-1" - 1 шт.

2 - "ИПР-3СУ" - 1 шт.

2,29,31 - "ИПР-3СУ" - 3 шт.
28 - "ИПР-3СУ" - 1 шт.

24-часовая
24-часоваянеисправность речевого оповещения

29 - "ИП 103-5/4-А3**" - 5 шт.

24-часовая

2 - "ИПД-3.1М" - 3 шт.
33,34,35 - "ИПД-3.1М" - 6 шт.

резерв

28,27 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.
26,25 - "ИПД-3.1М" - 6 шт.
24 - "ИП 103-5/4-А3**" - 2 шт. 

Z17

Z20
Z19

Z21
Z22

Z18

Z23

Z26
Z25

Z27
Z28

Z24

Z29
Z30
Z31
Z32

пожарная

СПИСОК ЗОН

Zn тип уровень АЦП Твериф.описание

дымовая
2-проводная

5,6 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.

20,22 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.

7,8 - "ИПД-3.1М" - 4 шт. 
2 - "ИПД-3.1М" - 5 шт. 

24-часовая

контроль линий табло
резерв

2 - "ИПР-3СУ" - 1 шт.

11,12,13 - "ИПД-3.1М"  - 6 шт.

24-часовая

26,3,2,1 - "ИПД-3.1М" - 8 шт.
21 - "ИПР-3СУ" - 1 шт.

неисправность блока питания

19,18 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.
2 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.
14,15,16 - "ИПД-3.1М" - 8 шт.

А16-512

29 - "ИП 103-5/4-А3**" - 5 шт.
29 - "ИП 103-5/4-А3**" - 5 шт.

3,4 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.
32 - "ИПД-3.1М" - 4 шт.

9,10 - "ИПД-3.1М" - 4 шт. 

2 - "ИПР-3СУ" - 1 шт.
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